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Installation Instructions for L808, LJ808, LL808 Series   
Fixtures
Instructions d’installation pour luminaire de modèles L808, 
LJ808, LL808
 Instrucciones de instalación para las luminarias serie L808, 
LJ808, LL808
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• Read carefully for your protection and save 

all instructions. 
• Wear rubber-soled shoes and work on a sturdy 

ladder.
• This fixture must be installed according to the 

National Electric Code and local building codes.
•  To avoid a hazard to children, account for all 

parts and destroy all packing materials.
• Do not install in damp or wet locations.
• Do not install luminaire assembly closer than 6 

inches from any curtain or similar combustible 
material.

• For use on ceiling mount only. NOT for use on a 
vertically mounted track. 
 
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
• Pour votre protection, lisez attentivement ces 

instructions et conservez-les.
• Portez des souliers à semelles de caoutchouc et 

utilisez une échelle robuste.
• Ce luminaire doit être installé en
• respectant le Code national de l’électricité et les 

codes du bâtiment locaux.
• Utilisez seulement les luminaires et les 

adaptateurs conçus pour être utilisés avec les 
modèles de rails « L » de 120 V de HALO.

•  N’installez pas dans des endroits humides ou 
mouillés.

• N’installez pas ce luminaire à moins de 15,2 cm 
(6 po) de rideaux ou de matériau combustible 
semblable.

• Pour une installation au plafond seulement.Ne 
pas utiliser sur un rail monté à la verticale. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD
• Lea atentamente todas las instrucciones 

para su protección y guárdelas. 
• Use zapatos con suela de goma y trabaje sobre 

una escalera resistente.
• Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con 

el Código Eléctrico Nacional y los códigos de 
construcción locales.

• Para evitar generar riesgos para los 
niños,cerciórese de tener todas las partes y 
destruya todo el material de empaque.

• No instale el producto en lugares húmedos o 
mojados.

• No instale el módulo de iluminación a menos 
de 6 pulgadas de una cortina o un material 
combustible similar.

• Para usar en montaje en techos  
únicamente. NO debe utilizarse en un canal de 
montaje vertical.

• Risk for Fire or Electric Shock   
Keep away from flammable vapors or materials.  
Please consult an electrician for installation if 
uncertain of luminaire electrical systems.

• Risk of Electric Shock 
To avoid possible electrical shock, be sure that 
power supply is turned off at fuse box or circuit 
breaker before installing or servicing fixture. 
To reduce the risk of fire and electrical shock, 
use only fixtures and fittings intended for use 
with “L” series 120V HALO Track.

• Risk of Burn 
Disconnect power and allow fixture to cool 
before handling fixture.

• Riesgo de incendio o descarga eléctrica 
Mantenga el producto alejado de materiales o     
vapores inflamables.  
Consulte a un electricista para realizar la  
instalación de sistemas eléctricos de luminarias 
si no está seguro.

• Riesgo descarga eléctrica    
Para evitar una posible descarga eléctrica, 
asegúrese de que la fuente de alimentación 
esté apagada en la caja de fusibles o en el 
disyuntor antes de instalar la luminaria o hacer 
el mantenimiento de una. 
Para reducir el riesgo de incendio y descarga 
eléctrica, use únicamente luminarias y apliques 
diseñados para utilizarse con el canal HALO 
serie“L” de 120 V.

• Riesgo de quemaduras    
Desconecte la alimentación y espere que la 
luminaria se enfríe antes de manipularla.

• Risque d’incendie et de décharge électrique 
Gardez éloigné des matériaux et des vapeurs 
inflammables.  
Veuillez consulter un électricien si vous ne 
connaissez pas les exigences du système 
d’installation électrique du luminaire.

• Risque de décharge électrique   
Pour éviter la possibilité d’une décharge élec-
trique, assurez-vous que la source d’alimentation 
est hors tension depuis la boîte des fusibles ou 
du disjoncteur avant d’installer ou de réparer le 
luminaire. 
Pour éviter les dangers pour les enfants, ne per-
dez aucune pièce et détruisez tous les matériaux 
d’emballage.

• Risque de brûlure    
Débranchez la source d’alimentation et laissez 
refroidir le luminaire avant de procéder à son 
entretien.



Figure 4.Figure 3.

Figure 1. Figure 2.
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TO INSTALL UNIT ON TRACK 
1. Locate the CONNECTOR GROUND CONTACT and CON-

NECTOR NEUTRAL CONTACT on LED fixture adapter 
and TRACK POLARITY LINE on track. See Figures 1 and 
2 respectively.

2. Hold the LED track fixture body securely. See Figure 3. 
Move the CONTACT HEAD into track. See Figure 4.

3. Twist adapter approximately 1/4 turn (90°) until it locks 
into track opening. CONNECTOR GROUND CONTACT 
and CONNECTOR NEUTRAL CONTACT on adapter need 
to align with TRACK GROUND CONTACT, and TRACK 
NEUTRAL CONTACT respectively. The CONNECTOR 
GROUND and NEUTRAL CONTACTS should also be 
aligned with the TRACK POLARITY LINE (Refer to Figure 
1 and 2). 

Note: Forcing the mounting adapter in the wrong 
direction may damage the contact assembly. If mounting 
adapter will not turn easily, twist adapter in the op-
posite direction.

INSTALLATION DU LUMINAIRE SUR
UN RAIL 
1. Repérez la MISE À LA TERRE DU CONNECTEUR et 

le CONTACT NEUTRE DU CONNECTEUR situés sur 
l’adaptateur du luminaire DEL et du CONDUIT DE 
POLARITÉ DU RAIL situé sur le rail. Voir respectivement 
les figures 1 et 2.

2. Tenez fermement le boîtier du luminaire DEL du rail. 
Voir figure 3. Insérez la TÊTE DU CONTACT dans le rail. 
Voir Figure 4.

3. Tournez l’adaptateur sur environ 1/4 de tour (90°) 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche dans l’ouverture du rail. La 
MISE À LA TERRE DU CONNECTEUR et le CONTACT 
NEUTRE DU CONNECTEUR de l’adaptateur doit être 
aligné respectivement avec le CONTACT DE MISE À LA 
TERRE DU RAIL et LE CONTACT NEUTRE DU RAIL. La 
MISE À LA TERRE DU CONNECTEUR et les CONTACTS 
NEUTRES doivent aussi être alignés avec le CONDUIT 
DE POLARITÉ. (Consultez les figures 1 et 2).

PARA INSTALAR UNA UNIDAD EN
EL CANAL 
1. Identifique el CONTACTO DE CONEXIÓN A TIERRA DEL 

CONECTOR y el CONTACTO NEUTRO DEL CONECTOR 
del adaptador de la luminaria LED y la LÍNEA DE 
POLARIDAD DEL CANAL en el canal. Consulte las 
Figuras 1 y 2 respectivamente.

2. Sostenga el cuerpo de la luminaria LED del canal con 
firmeza. Consulte la Figura 3.introduzca el CABEZAL DE 
CONTACTO en el canal. Consulte la Figura 4.

3. Gire el adaptador un cuarto de vuelta (90°) 
aproximadamente hasta que se trabe en la apertura 
del canal. El CONTACTO DE CONEXIÓN A TIERRA DEL 
CONECTOR y el CONTACTO NEUTRO DEL CONECTOR 
del adaptador deben alinearse con el CONTACTO DE 
CONEXIÓN A TIERRADEL CANAL y el CONTACTO 
NEUTRO DELCANAL, respectivamente. La CONEXIÓN 
A TIERRA DEL CONECTOR y los CONTACTOS NEUTROS 
también deben alinearse con la LÍNEA DE POLARIDAD 
DEL CANAL(Consulte las Figuras 1 y 2).

Remarque: Ne pas forcer l’adaptateur de montage 
dans la mauvaise direction pour éviter d’endommager 
l’ensemble de contact. Si l’adaptateur de montage 
ne tourne pas facilement, tournez-le dans la direction 
opposée.

Avertissement : NE touchez PAS directe-
ment aux CONTACTS DU RAIL pour éviter 
une décharge électrique

Nota: Si fuerza el adaptador de montaje hacia la direc-
ción incorrecta, esto puede dañar el módulo de contac-
tos. Si el adaptador de montaje no gira fácilmente, gire 
el adaptador en la dirección opuesta.

Warning: DO NOT touch the TRACK   
CONTACTS directly as they could cause  
electrical shock.

Advertencia: NO toque los CONTACTOS 
DEL  CANAL directamente, dado que po-
dría recibir una descarga eléctrica

Track Ground Contact
Contact de mise à la terre du rail
Contacto de conexión a tierra del canal

Track Polarity Line
Conduit de polarité du rail
Línea de polaridad del canal

Track Neutral Contact
Contact neutre du rail
Contacto neutro del canal

Connector Neutral Contact
Contact neutre du connecteur
Contacto neutro del conector

Connector Ground Contact
Contact de mise à la terre du connecteur
Contacto de conexión a tierra del conector



Figure 8.Figure 7.

Figure 5.
Figure 6.
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TO REMOVE UNIT FROM TRACK
Note: Allow unit to cool before removing from track.
1. Holding the LED track fixture body securely, pull 

the latch on the adaptor housing downward. Now, 
twist adapter approximately 1/4 turn(90°). The outer 
connector housing locking tabs should be outside the 
track opening.

2. Remove fixture from track.

TO CHANGE OPTICS
1. Remove Optical Cover (fixture cover). Hold the LED track 

fixture body securely.Twist the optical cover   
counterclockwise as shown in figure 5. The optical 
cover should “unlock’ from the fixture housing as it 
turns.After optical cover is removed, the optic will be 
exposed as shown in Figure 6. 

2. Remove the optic from inside the LED fixture.
Caution: Optic may have sharp edges. Gloves are    
recommended.
Turn the optic back and forth until it becomes loose 
from the optics holder (Figure 7). The optic can now be 
removed from inside the LED fixture.

3. Install desired optic by aligning the friction ring on 
OPTIC HOLDER with the OPTIC bottom opening as 
shown in Figure 8.

4. Twist the optic back and forth while gently pushing 
downward on the optic until it is being held to the 
holder by friction.

5. Locate the locking notches on the optical cover. Match 
these locking notches with the housing to enable a 
twist and lock closure.

POUR RETIRER L’APPAREIL DU RAIL
Remarque: Laissez refroidir l’appareil avant de le retirer

du RAIL.

1. Tenez fermement le boîtier du luminaire DEL du rail. 
Tirez le loquet du boîtier de l’adaptateur vers le bas. 
Faites ensuite tourner l’adaptateur d’environ 1/4 de 
tour (90°). Les languettes de verrouillage du boîtier 
du connecteur extérieur doivent être à l’extérieur de 
l’ouverture du rail.

2. Retirez le luminaire du rail.

POUR CHANGER LES RÉFLECTEURS
1. Retirez le couvercle du réflecteur (couvercle du lumi-

naire). Tenez fermement le boîtier du luminaire DEL du 
rail. Tournez le couvercle du réflecteur vers la gauche, 
comme illustré à la figure 5. Le couvercle du réflecteur 
se dégagera du boîtier du luminaire pendant qu’il 
tourne.     
Après avoir retiré le couvercle du réflecteur, le réflecteur 
sera exposé, comme illustré à la figure 6.

2. Retirez le réflecteur situé à l’intérieur du luminaire DEL.  
Avertir : Les bords du réflecteur sont coupants. Le 
porte de gants est recommandés. Faites tourner le 
dispositif optique d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il 
se détache du support de l’élément optique (Figure 7). 
L’élément optique peut maintenant être retiré. 

3. Installez l’élément optique souhaité en alignant 
l’anneau amortisseur sur le SUPPORT DE L’ÉLÉMENT 
OPTIQUE avec l’ouverture inférieure de l’ÉLÉMENT 
OPTIQUE, comme illustré à la figure 8.

4. Tournez l’élément optique d’un côté à l’autre tout en le 
pressant doucement vers le bas, jusqu’à ce qu’il soit 
maintenu par friction sur le support.

5. Prenez le couvercle du réflecteur et repérez les 
encoches de blocage sur ce dernier. Faites correspondre 
les encoches de blocage avec le boîtier de manière à 
permettre une fermeture par rotation.

PARA QUITAR LA UNIDAD DEL CANAL
Nota: Espere que la unidad se enfríe antes de
quitarla del canal.
1. Sujete firmemente el cuerpo del luminario de riel LED. 

Tire hacia abajo del pestillo en la carcasa del adaptador. 
A continuación, gire el adaptador aproximadamente 1/4 
de vuelta (90°). Las lengüetas de bloqueo de la carcasa 
del conector externo deben estar fuera de la abertura 
del riel.

2. Quite la luminaria del canal.

PARA CAMBIAR LAS ÓPTICAS
1. Retire la cubierta de la óptica (cubierta de la luminaria). 

Sostenga el cuerpo de la luminaria LED del canal 
con firmeza. Gire la cubierta de la óptica en sentido 
antihorario como se muestra en la figura 5. La cubierta 
de la óptica debería “destrabarse” de la carcasa de la 
luminaria a medida que gira. 
Después de que se retira la cubierta de la óptica, la  
óptica quedará expuesta como se muestra en la Figura 6.

2. Retire la óptica desde dentro de la luminaria LED.
Precaución: La óptica podría tener bordes filosos. Se  
recomiendan guantes. Gire la óptica hacia adelante y 
hacia atrás hasta que se suelte de su soporte (Figura 7). 
Ahora puede quitar la óptica.

3. Instale la óptica deseada alineando el anillo de fricción 
en el SOPORTE DE LA ÓPTICA con la abertura inferior de 
la ÓPTICA como se muestra en la Figura 8.

4. Gire la óptica hacia adelante y hacia atrás mientras 
empuja suavemente hacia abajo la óptica hasta que 
quede sujeta al soporte por fricción.

5. Tome la cubierta de la óptica y encuentre las muescas 
de traba que tiene. Haga coincidir estas muescas de 
traba con la carcasa para permitir un cierre de giro y 
traba.

Optical Cover
Couvercle du réflecteur
Cubierta de la óptica

COB/Optics Holder
Technologie à puce 
sur plaque/support de 
l’élément optique
Soporte COB/ÓpticaOptic

Réflecteur
Óptica

Optic
Réflecteur
Óptica

Friction Ring
Anneau de friction
Anillo de fricción

Holder
Support
Sujetador

Optic
Réflecteur
Óptica



Figure 9.
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TO AIM AND LOCK THE LED FIXTURE TO
DESIRED LOCATION 
1. After LED fixture is installed on the track, turn the two 

LOCKING KNOBS, shown on Figure 9 in a counter-
clockwise direction. This will cause the main LED 
fixture housing to become loose and move in a vertical 
direction.

2. Once the desired light location and direction is obtained 
the housing needs to be locked in position. The housing 
can be locked in place by turning the LOCKING KNOBS 
in the clockwise direction, until the fixture maintains the 
desired position. Hand tight should be sufficient.

ORIENTATION ET VERROUILLAGE DU 
LUMINAIRE VERS L’ENDROIT DÉSIRÉ
1. Après avoir installé le luminaire DEL sur le rail, tournez 

les BOUTONS DE VERROUILLAGE vers la gauche, 
comme illustré à la figure 9. Ceci permettra de relâcher 
le boîtier du luminaire DEL principal et de le déplacer à 
la verticale.

2.  Verrouillez le boîtier en place dès que l’emplacement et 
l’orientation de l’éclairage sont déterminés. Le boîtier 
peut se verrouiller en place en tournant les BOUTONS 
DE VERROUILLAGE vers la droite, jusqu’à ce que le 
luminaire s’immobilise à la position désirée. Un serrage 
à main devrait être suffisant.

INSTALLATION OF THE MEDIA 
ACCESSORY SNOOT AND REPLACEMENT 
OF MEDIA 
1. Holding the LED track fixture body securely, twist the 

optical cover counterclockwise as shown in Figure 
5. The optical cover should “unlock’ from the fixture 
housing as it turns. The optical cover will be tethered 
with a cable to the housing. Disassemble wire tether 
from fixture by removing the screw inside the track 
body.

2. Replace the optical cover with the optional media 
accessory snoot and attach the tether with the saved 
screw to the track body. If desired,remove the media 
SPRING RINGS shown in Figure 10a/10b by pulling them 
inward toward the center of the optical cover and gently 
pulling it out.

3. Remove existing media and replace the desired media. 
Note: Tables A and B show the media that can be 
used with catalog numbers L80813*or L80818*, and 
L80830*.

4. Insert the SPRING RING(S) into the optical cover. Install 
the optical cover on the fixture by aligning the optical 
cover spaces with the housing notches, and turning until 
it “locks” into place.

INSTALLATION DU SUPPORT DE 
DISPOSITIF ET REMPLACEMENT DU 
DISPOSITIF  
1. Retirez le couvercle de l’élément optique (couvercle du 

luminaire). Tenez fermement le boîtier du luminaire DEL 
du rail. Faites tourner le couvercle de l’élément optique 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
comme illustré à la figure 5. Le couvercle de l’élément 
optique se dégagera du boîtier du luminaire pendant 
qu’il tourne. Le couvercle de l’élément optique sera relié 
par un câble au boîtier. Démontez l’attache en fil du 
luminaire en retirant la vis à l’intérieur du boîtier du rail.

2. Remplacez le couvercle de l’élément optique par le 
support de dispositif en option et fixez l’attache au 
boîtier du rail à l’aide de la vis conservée. Si vous 
le souhaitez, retirez les ANNEAUX DE RETENUE du 
dispositif illustrées aux figures 10a et 10b en les 
tirant vers l’intérieur et vers le centre du couvercle 
de l’élément optique, puis retirez-les en les tirant 
doucement.

3. Retirez le luminaire existant et remplacez-le 
par le luminaire désiré.    
Remarque : Les tableaux A et B montrent les 
dispositifs pouvant être utilisés avec les produits 
portant les numéros de catalogue L80813*ou L80818*, 
et L80830*.

4. Insérez les ANNEAUX DE RETENUE au couvercle du 
réflecteur. Installez le couvercle du réflecteur sur le 
luminaire en alignant les espaces du couvercle du 
réflecteur avec les fentes du boîtier puis tournez-le 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

INSTALACIÓN DEL CAPUCHÓN 
ACCESORIO PARA MEDIOS Y 
SUSTITUCIÓN DE MEDIOS
1. Retire la cubierta de la óptica (cubierta del luminario). 

Sujete con firmeza el cuerpo del luminario de riel LED. 
Gire la cubierta de la óptica en el sentido contrario a 
las agujas del reloj como se muestra en la Figura 5. La 
cubierta de la óptica se debe “desbloquear” desde la 
carcasa del luminario a medida que gira. La cubierta de 
la óptica estará conectada con un cable a la carcasa. 
Desarme la conexión mediante cable del luminario 
quitando el tornillo dentro del cuerpo del riel.

2. Vuelva a colocar la cubierta de la óptica con la capucha 
accesoria para medios opcional y fije la conexión con 
el tornillo que haya guardado al cuerpo del riel. Si lo 
desea, retire los ANILLOS DE RESORTE del medio que 
se muestran en la Figura 10a/10b tirando de ellos hacia 
adentro, hacia el centro de la cubierta de la óptica, y 
tirando de ellos suavemente hacia afuera.

3. Quite los materiales existentes y reemplácelos por los 
materiales deseados.       

 Nota: Las tablas A y B muestran los medios   
 que se pueden usar junto con los números de   
 catálogo L80813*o L80818*y L80830*.
4. Inserte los ANILLOS ELÁSTICOS en la cubierta de la 

óptica. Instale la cubierta de la óptica en la luminaria 
alineando los espacios de la primera con las muescas 
de la carcasa y girándola hasta que se “trabe” en su 
lugar.

APUNTAR LA LUMINARIA LED A LA 
UBICACIÓN DESEADA Y TRABARLA 

1. Luego de instalar la luminaria LED en el canal, gire las 
dos PERILLAS DE TRABA, como se muestra en la  
Figura 9 en sentido antihorario. Esto hará que la carcasa 
de la luminaria LED principal se afloje y pase a estar en 
posición vertical.

2. Una vez que la luz esté en la ubicación y dirección 
deseadas, la carcasa debe trabarse en su lugar. La car-
casa puede trabarse en su lugar girando las PERILLAS 
DE TRABA en sentido horario, hasta que la luminaria 
se mantenga en la posición deseada. Ajustarla con la 
mano es suficiente.

Locking Knobs
Boutons de verrouillage
Perillas de bloqueo



†When the maximum media thickness is used, the media will not be retained when optical cover is removed.
†Lorsque l’épaisseur maximum du luminaire est utilisée, le luminaire ne sera pas soutenu lors du retrait du couvercle du réflecteur.
†Cuando se utiliza el espesor máximo de materiales, los materiales no se conservarán cuando se quite la cubierta de la óptica.

Note: A single media or a combination of two of the media above can be installed into the Media Accessory Snoot.
Remarque : Dans le support de dispositif, on peut installer soit un seul dispositif, soit une combinaison de deux des dispositifs ci-dessus.
Nota: En el capuchón accesorio para medios se puede instalar un solo medio o una combinación de dos de los medios anteriores.

Figure 10bFigure 10a

Catalog Numbers L80813* and L80818*
Numéros de catalogue L80813* and L80818*
Números de catálogo L80813* and L80818*

Catalog No.
Numéros de catalogue
Números de catálogo

Description
Description
Descripción

LND-DSL3
Diffuse Spread Lens, 3”

Lentille à diffusion dispersée, 7,6 cm (3 po)”
Lente de dispersión difusa, 3 in (7,62 cm)

LND-LSL3
Linear Spread Lens, 3”

Lentille à diffusion linéaire, 7,6 cm (3 po)
Lente de dispersión lineal, 3 in (7,62 cm)

LND-PSL3
Prismatic Spread Lens, 3”

Lentille à diffusion prismatique, 7,6 cm (3 po)
Lente de dispersión prismática, 3 in (7,62 cm)

LND-HCL3

Hexcell Louver, 3”
Persienne Hexcell, 7,6 cm (3 po)

Rejilla de celdas hexagonales, 3 in (7,62 cm)

Catalog Numbers L80830*
Numéros de catalogue L80830*
Números de catálogo L80830*

Catalog No.
Numéros de catalogue
Números de catálogo

Description
Description
Descripción

LND-DSL4
Diffuse Spread Lens, 4”

Lentille à diffusion dispersée, 10,2 cm (4 po)
Lente de dispersión difusa, 4 in (10,16 cm)

LND-LSL4
Linear Spread Lens, 4”

Lentille à diffusion linéaire, 10,2 cm (4 po)
Lente de dispersión lineal, 4 in (10,16 cm)

LND-PSL4
Prismatic Spread Lens, 4”

Lentille à diffusion prismatique, 10,2 cm (4 po)
Lente de dispersión prismática, 4 in (10,16 cm)

LND-HCL4

Hexcell Louver, 4”
Persienne Hexcell, 10,2 cm (4 po)

Rejilla de celdas hexagonales, 4 in (10,16 cm)
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5-YEAR LIMITED WARRANTY
THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU 
OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED 
OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE. 
Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for 
a period of five years from the date of purchase, Halo LED 
series products will be free from defects in materials and 
workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions 
under this warranty is expressly limited to the provision 

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS 
LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE 
POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE 
GARANTIE,  QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y
COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.
Cooper Lighting Solutions garantit aux acheteurs que, pendant 
une période de cinq ans à compter de la date d’achat, les 
produits de Halo seront exempts de défauts de matériaux 
et de fabrication. L’obligation de Cooper Lighting Solutions, 
au titre de la présente garantie, est exclusivement limitée 

GARANTIA LIMITADA DE 5 AÑOS
LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A 
TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, 
EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA 
UN FIN PARTICULAR.
Cooper Lighting Solutions garantiza a los clientes que, durante 
un período de cinco años a partir de la fecha de compra, los 
productos Halo estarán libres de defectos de materiales y 
mano de obra. La obligación de Cooper Lighting Solutions bajo 
esta garantía queda expresamente limitada a la provisión de 

Spring Ring
Anneau de retenue
Anillo elástico

Spring Ring
Anneau de retenue
Anillo elástico
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of replacement products.This warranty is extended only to 
the original purchaser of the product. A purchaser’s receipt 
or other proof of date of original purchase acceptable to 
Cooper Lighting Solutions. This is required before warranty 
performance shall be rendered.THIS WARRANTY DOES NOT 
APPLY TO COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS THAT 
HAVE BEEN ALTERED OR REPAIRED OR THAT HAVE BEEN 
SUBJECTED TO NEGLECT, ABUSE, MISUSE OR ACCIDENT 
(INCLUDING SHIPPING DAMAGES). THIS WARRANTY DOES 
NOT APPLY TO PRODUCTS NOT MANUFACTURED BY COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS WHICH HAVE BEEN SUPPLIED, 
INSTALLED, AND/OR USED IN CONJUNCTION WITH COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS. DAMAGE TO THE 
PRODUCT CAUSED BY REPLACEMENT BULBS OR CORROSION 
OR DISCOLORATION OF BRASS COMPONENTS ARE NOT 
COVERED BY THIS WARRANTY. 
LIMITATION OF LIABILITY: 
IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING SOLUTIONS BE LI-
ABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUEN-
TIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT IN-
CLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL 
THE LIABILITY OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS FOR ANY 
CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH 
THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, 
USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY 
REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE 
PRICE OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS GIVING 
RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED 
TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.
All returned products must be accompanied by a Return Goods 
Authorization Number issued by the Company and must be 
returned freight prepaid. Any product received without a 
Return Goods Authorization Number from the Company will 
be refused. 
Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise 
damaged in transit. Repaired or replaced products shall be 
subject to the terms of this warranty and are inspected when 
packed. Evident or concealed damage that is made in transit 
should be reported at once to the carrier making the delivery 
and a claim filed with them.Reproductions of this document 
without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are 
strictly prohibited

à la fourniture de produits de remplacement. Cette garantie 
n’est valide que pour le premier acheteur du produit. Tout 
reçu d’achat ou toute autre preuve d’achat originale et datée 
est accepté par Cooper Lighting Solutions. Cette preuve 
est requise avant toute mise en oeuvre de la garantie.LA 
GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX PRODUITS COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS QUI ONT ÉTÉ MODIFIÉS OU RÉPARÉS, 
OU QUI ONT FAIT L’OBJET D’UNE NÉGLIGENCE OU D’UN 
USAGE ABUSIF OU INAPPROPRIÉ, OU QUI ONT ÉTÉ 
ENDOMMAGÉS EN RAISON D’UN ACCIDENT (Y COMPRIS 
DURANT LE TRANSPORT). CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE 
PAS AUX PRODUITS QUI NE SONT PAS FABRIQUÉS PAR 
COOPER LIGHTING SOLUTIONS ET QUI ONT ÉTÉ FOURNIS, 
INSTALLÉS ET/OU UTILISÉS AVEC DES PRODUITS COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS. LES DOMMAGES AU PRODUIT 
CAUSÉS PAR UNE AMPOULE DE RECHANGE OU LA 
CORROSION, ET LA DÉCOLORATION DES PIÈCES DE LAITON 
NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE.
LIMITATION DES RESPONSABILITÉS : 
COOPER LIGHTING SOLUTIONS NE SERA EN AUCUN CAS 
TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDI-
RECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS  (QUELLE QUE SOIT 
LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR 
UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, 
Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, 
ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE COOPER LIGHTING 
SOLUTIONS POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES 
FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MO-
DALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, 
À LA LIVRAISON, À L’UTILISATION, À L’ENTRETIEN, À LA 
RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE 
PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES 
NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D’ACHAT DU PRODUIT COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS FAISANT L’OBJET DE LA RÉCLAMA-
TION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS 
DE MAIN-D’OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER 
OU INSTALLER UN BOÎTIER.
Tout produit retourné doit comporter un numéro d’autorisation 
de retour de produit fourni par l’entreprise et être expédié port 
payé.Nous refuserons tout produit qui n’est pas accompagné 
d’un numéro d’autorisation de retour de produit fourni par 
l’entreprise. Cooper Lighting Solutions n’est pas responsable 
de la marchandise endommagée durant le transport. Les 
produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités 
de la présente garantie et seront inspectés au moment d’être 
emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant 
le transport doit être signalé immédiatement au transporteur 
effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée 
à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement 
interdite sans l’autorisation préalable par écrit de Cooper 
Lighting Solutions.

los productos de repuesto. Esta garantía se extiende solo al 
comprador original del producto. Un recibo del comprador u 
otra prueba de la fecha de la compra original aceptable para 
Cooper Lighting Solutions Esto es necesario antes de dar 
cuenta de un mal rendimiento bajo garantía.Esta garantía no 
se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que 
hayan sido alterados o reparados o que estuvieron sujetos a 
negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños 
durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos 
Cooper Lighting Solutions no fabricados por Cooper Lighting 
Solutions que hayan sido suministrados, instalados o utilizados 
junto con los productos Cooper Lighting Solutions. Los daños 
del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o 
decoloración de los componentes de latón no están cubiertos 
por esta garantía. 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
COOPER LIGHTING SOLUTIONS NO SERÁ RESPONSABLE 
LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDEN-
TALES O RESULTANTES (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA 
SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE FOR-
MA EXTRACONTRACTUAL INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA), 
NI POR TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS; COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE 
POR DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ES-
TOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, 
USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS O DEL 
SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EX-
CEDA EL PRECIODE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE COOPER 
LIGHTING SOLUTIONS QUE ORIGINAN UN RECLAMO. NO SE 
ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O 
INSTALAR LOS ACCESORIOS. 
Todos los productos devueltos deben estar acompañados por 
un Número de autorización de productos devueltos emitido por 
la compañía y deben devolverse con flete prepagado. Se re-
chazará todo producto recibido sin un Número de autorización 
de productos devueltos desde la compañía.
Cooper Lighting Solutions no se hace responsable por la mer-
cancía dañada durante el transporte. Los productos reparados 
o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta ga-
rantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y 
oculto que se provoque durante el transporte se debe informar 
de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe 
presentar un reclamo. La reproducción de este documento sin 
la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting Solutions 
está estrictamente prohibida.


